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Aufstellung der Daten nach § 17 StromNZV sowie nach  § 10 StromNEV für das Jahr 2010 

 

Netzverluste  13.453 MWh 

Höchstentnahmelast 66,98 MW 

Bezug aus vorgelagerter Netzebene 375.302,18 MWh 

 

 

Netz- bzw. 
Umspann-

ebene 

Menge der 
Verlustenergie  

in kWh 

durchschnittlicher 
Preis für Beschaffung 
der Verlustenergie in 

ct/kWh 

Jahreshöchstlast  
in kW 

Höchstentnahmelast 
in kW 

Summe aller 
Einspeisungen aus 

dezentralen 
Erzeugeranlagen 

in kWh 
MS 4.523.290 6,48 69.979 69.840 1.638.666 

MS/NS 2.295.274 6,50 41.864 43.864 22.039 

NS 6.634.447 6,45 37.540 37.509 940.690 

 

 

Die in § 17 StromNZV geforderten Verläufe sind auf den folgenden Seiten dargestellt: 

 

 

 



Lastverlauf als viertelstündige Leistungsmessung, MS 
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Lastverlauf als viertelstündige Leistungsmessung, MS/NS 
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Lastverlauf als viertelstündige Leistungsmessung, NS 
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Summenlast der Netzverluste 
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Restlastkurve der Lastprofilkunden 
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Einspeisungen aus dezentralen Erzeugungsanlagen in die MS-Ebene 
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Einspeisungen aus dezentralen Erzeugungsanlagen in die MS/NS-Ebene 
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Einspeisungen aus dezentralen Erzeugungsanlagen in die NS-Ebene 
 

 

 9 

 


